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1 O dokumentaci

1.1 O tomto dokumentu

A VYSTRAHA

Zajistéte, aby instalace, testovani a pouzit¢é materiall
splfiovaly pfislusné pokyny Daikin a kromé toho aby
spliiovala pozadavky platné legislativy a byla provedena
pouze kvalifikovanym personalem. V Evropé a oblastech,

3.4 VNIHFNT JEANOKA ..ooooieeeeeeceeeeeeeeieseeeessee e 9 kde plati normy IEC, je platnou normou EN/IEC
3.1.1 Vyjmuti veskerého pfislusenstvi z vnitfni jednotky ..... 9 60335-2-40.
Informace o jednotce 10 INFORMACE
Instalace jednotky 10 Zkontrolujte, zda ma uzivatel tiSténou dokumentaci a
51 PFiprava mista instalace.... 10 pozadejte jej, aby si ji ponechal pro budouci potfebu.
5.1.1  Pozadavky na misto instalace pro vnitfni jed 10 Cilova skupina
52 Montaz vnitfni JednNotKY .......ccceeiiiiiiiiieeeee 10 . .. Y .
. . Autorizovani instalaéni technici
521 Instalace upeviovaci desky..............cccceeviiiiiiiinins 10
522 Vrtani otvoru ve St8né..........ccocccuriiiciriniceceeae 11 INFORMACE
523 Demontaz krytu hrdla potrubi............cccoooeiiiiiiiins 11
- ok i ] P Tento spotfebi¢ je uréen k pouziti odborniky nebo
5.3 Pfipojeni vypoustéciho potrubi............ccoceiiiiiiiiiiiiiies 1 . S ; . .
L i Skolenymi uzivateli v obchodech, v lehkém pramyslu a na
5.3.1 Pfipojeni potrubi zprava, zprava zezadu nebo zprava . - L S e L
sdola. 11 farméach, nebo pro komeréni a domaci pouziti uréenymi
5.3.2 PFipojeni potrubi zleva, zleva zezadu nebo zleva osobami.
ZAOIA . 11 Sada dokumentace
5.3.3  Kontrola unikd vody ..........cccocoooveiiiiiiii 12 . L i .
Tento dokument je soucasti sady dokumentace. Celd sada je
6 Instalace potrubi 12 tvoFena nasledujicimi dokumenty:
6.1 Pfiprava potrubi chladiva ............ccccoiiiiiiiie 12 « Hlavni bezpe&nostni upozornéni:
6.1.1 PozZadavek na chladiciho potrubi............c.ccocceiiiinine 12 . ) L , .
612  Izolace chladivového potrubi ... 12 . Bezpecpostm pokyny, které si MUSITE prostudovat pred
6.2  Pfipojeni potrubi chladiva............ccooo..... 12 instalaci
6.2.1  Pripojeni potrubi chladiva k vnitini jednotce ............... 12 = Format: Papir (ve skfini vnitfni jednotky)
7 Elektricka instalace 13 = Instalacni pfirucka vnitini jednotky:
71 Specifikace standardnich soucasti zapojeni .............cccccoeenene 13 = Pokyny k instalaci
7.2 Pr!po!enl elelktncke kabelaze k vnitfni jednotce = 13 - Format: Papir (ve sk¥ini vnitini jednotky)
7.3 PFipojeni volitelného pfislusenstvi (kabelové uzivatelské
rozhrani, centralni uzivatelské rozhrani, bezdratovy adaptér = Referencni pfirucka k instalaci:
atd) .. 4 = Priprava instalace, spravné postupy, referen¢ni data ...
8 Dokonceni instalace vnitfni jednotky 14 = Format: Soubory v digitalni podob& na strankach https:/
8.1 Izolovani vypoustéciho potrubi, potrubi chladiva a www.daikin.eu. Pouzijte funkci vyhledavani Q k nalezeni
propojovacino Kabelu ............ccooviiiiiiiiiiiiiiee s 14 vageho modelu.
8.2 Protazeni trubek skrze otvor ve st€né............cccceeeeviieeeeiiieees 14 X s X ; . ; ;
A . ) Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mulze byt dostupna na
8.3 Montaz vnitfni jednotky na upeviiovaci desku ................c......... 15 L s N
regionalnim webu Daikin nebo u vaseho dodavatele.
9 Konfigurace 15 Naskenujte QR kéd niZe a vyhledejte Gplnou sadu dokumentace a
. dalsi informace o vasem produktu na webovych strankach Daikin.
10 Uvedeni do provozu 15 P 4
10.1  Kontrolni seznam pied uvedenim do provozu..............cccceeeeene 15 FTXF-D EATXF'AE FTXP-M
10.2 Provedeni zkuSebniho provozu..................... 15 "
10.2.1  Provedeni testovaciho provozu v zimnim obdobi........ 15 : ..1
11 Likvidace 16 (=]
12 Technické t]daje 16 Originalni pfiru¢ka je napsana v angli¢tiné. V8echny ostatni jazyky
121 SCREMA ZAPOJENI..oorsreeeeeeeees e seeereeeeese e seerreeeee s 16 jsou prekladem.
12.1.1  Legenda — sjednocené schéma zapojeni ................... 16 Technické udaje
= Podsoubor nejnovéjSich technickych udaju je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejné).
= Uplny soubor nejnovéjsich technickych udaji je dostupny na
webu Daikin Business Portal (vyzaduje se ovéfeni).
Instala¢ni pfirucka DAIKIN FTXP-M, FTXF-D, ATXF-A
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2 Specifické bezpeénostni pokyny pro instalaéniho technika

2 Specifické bezpeénostni
pokyny pro instalacniho
technika

Vzdy dodrzujte nasledujici bezpe€nostni pokyny a predpisy.

Instalace jednotky (viz také "5 Instalace jednotky" [» 10])

VYSTRAHA

Instalace musi byt provedena instalacnim technikem a
vybrané materialy a instalace museji vyhovovat platné
legislativé. V Evropé je pfislusSnou normou EN378.

A VYSTRAHA

Zarizeni musi byt uloZzeno v dobfe vétrané mistnosti se
spravnymi rozméry bez nepfretrzité pracujicich zdroju
zazehnuti (napfiklad otevieny plamen, pracujici plynové
zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by
méla byt stanovena v obecnych bezpecnostnich
upozornénich.

A UPOZORNENi

U stén obsahujicich kovové ramy nebo desky zajistéte
pouziti potrubi uloZzeného do stény a u priichozich otvord
odpovidajicich krytd, aby nedoSlo k moznému zahfati,
Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

Instalace potrubi (viz také "6 Instalace potrubi” [» 12])

A UPOZORNENI
Potrubi a spoje déleného systému musi byt zhotoveny s
trvalymi spoji, jsou-li uvnitf obsazené plochy, s vyjimkou
spoju, které pfimo spojuji potrubi s vnitfnimi jednotkami.

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

UPOZORNENI

= Nedokonalé propojeni pfevleénymi spoji muze zpusobit
Unik plynného chladiva.

= NEPOUZIVEJTE prevle¢né spoje  opakované.
Pouzivejte nové previe¢né spoje, zabranite tak Uniku
plynného chladiva.

= Pouzivejte prevleCné matice dodané s jednotkou.
Pouziti jinych prevle¢nych matic maze zpusobit Unik
chladiciho plynu.

A VYSTRAHA
= Jestlize napajeni chybi faze N nebo je vadna, zafizeni
se mlze zastavit.

Zajistéte spravné uzemnéni. Jednotku NEUZEMNUJTE
k potrubi, bleskosvodu ani uzemnéni telefonniho
vedeni. Nedokonalé uzemnéni muze zpusobit Uraz
elektrickym proudem.

= Zajistéte instalaci vSech pozadovanych pojistek a
jistich.
= Elektrickou kabelaz zajistéte pomoci kabelovych spon

tak, aby se NEMOHLA dotykat ostrych hran nebo
potrubi, zvlasté pak na vysokotlaké strané potrubi.

= Nepouzivejte odbockové vedeni, zkrouceny kabel,
prodluzovaci kabely ani hromadné zapojeni. Mohlo by
dojit k prehfivani, urazu elektrickym proudem nebo
pozaru.

= Tato jednotka je vybavena méni¢em, NEINSTALUJTE
proto  kondenzator  zpUsobujici  posun  faze.
Kondenzator zpusobujici posun faze, zhorsi ucinnost a
muze také zpusobit nehody.

A VYSTRAHA

Pouzijte odpojovaci jistic se vSemi podly s odstupem
kontaktl alespori 3 mm, ktery zajistuje Uplné odpojeni pfi
prepéti v kategorii ll.

A VYSTRAHA

Je-li napajeci kabel pogkozen, je NUTNE provést jeho
vyménu vyrobcem, jeho zastupcem nebo jinou opravnénou
osobou, aby bylo vylouceno riziko Urazu elektrickym
proudem nebo jiného nebezpedi.

A VYSTRAHA

NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel k vnitini jednotce. Mohlo
by to zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo poZzar.

A VYSTRAHA

= Uvnitf produktu NEPOUZIVEJTE elektrické soudastky
zakoupené v béznych obchodech.

» Napajeni pro vypoustéci ¢erpadlo atd. NEVYVADEJTE
ze svorkovnice. Mohlo by to zpUsobit Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

Elektricka instalace (viz také "7 Elektricka instalace” [» 13])

A NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

A VYSTRAHA

Udrzujte propojovaci kabelaz vzdy mimo kontakt médénym
potrubim bez tepelné izolace, protoze toto potrubi bude
velmi horkeé.

A VYSTRAHA

Pro napéjeci kabely VZDY pouZzivejte viceZilovy kabel.

VYSTRAHA

= Veskeré zapojeni elektrické instalace MUSI byt
provedeno autorizovanym elektrotechnikem a MUSI
odpovidat pFisluSnym predpistm.

= Provedte elektrické zapojeni pevné kabelaze.

= Veskeré dodavané a pouzité soucasti a vSechna
elektrickd zafizeni MUSEJI odpovidat pFislugné
legislative.

3 Informace o skrini

3.1 Vnitrni jednotka

INFORMACE

Nasledujici obrazky jsou pouze pFiklad a NEMUSI zcela
odpovidat uspofadani vaseho systému.

311 Vyjmuti veskerého pfislusenstvi z vnitini
jednotky

1 Odebrat:
= sacek s pfisluSenstvim na spodni strané obalu;

= upeviovaci desku upevnénou na zadni strané vnitfni jednotky.

FTXP-M, FTXF-D, ATXF-A
Pokojova klimatiza¢ni jednotka Daikin
3P697800-1 — 2022.06
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4 Informace o jednotce

Instalaéni pfirucka

Navod k obsluze

V8eobecna bezpecénostni upozornéni

Dezodorizaéni filtr z apatitu titanu a filtr ze sttibra (pouze

pro FTXP)

Upeviiovaci Sroub vnitfni jednotky (M4x12L). Viz také

"8.3 Montaz vnitfni jednotky na upevrovaci

desku" > 15].

f Sucha baterie AAA.LRO3 (alkalicka) pro jednotku
uzivatelského ovladace

g Drzak uzivatelského ovladace

h Uzivatelsky ovlada¢

i Montazni deska

Q0T

(]

4 Informace o jednotce

51.1 Pozadavky na misto instalace pro vnitini
jednotku

INFORMACE

Hladina akustického tlaku je nizsi nez 70 dB(A).

= Pratok vzduchu. Zajistéte, aby nic neblokovalo pritok vzduchu.

= Drenaz. Ujistéte se, Ze kondenzovanou vodu lze spravné
odvadét.

= lzolace stény. Jestlize teplota stény presahuje 30°C a relativni
vlhkost vzduchu 80%, nebo pokud se do stény privadi Cerstvy
vzduch, je tfeba pouzit dalSi izolaci (polyetylenovou pénu o
tloustce nejméné 10 mm).

= Pevnost stény. Zkontrolujte, zda je pevnost stény nebo podlahy
dostatecna, aby mohly nést hmotnost jednotky. Pokud si nejste
jisti, pfed instalaci jednotky sténu nebo podlahu vyztuzte.

= Odstupy umisténi. Namontujte jednotku alespori 1,8 metru od
podlahy a udrzujte nasledujici odstupy od stén a stropu:

VYSTRAHA: MiRNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé.

o
5]
Al

s =\

250 250

5 Instalace jednotky

(mm)

INFORMACE

Pokud si nejste jisti, jak otevfit nebo zavfit ¢asti jednotky
(pfedni panel, elektricky rozvadé¢, predni mfizka...)
postupy otevirani a zavirani naleznete v referenéni
pfirucce k instalaci. Umisténi referenéni pfirucky k instalaci
viz "1.1 O tomto dokumentu” [» 8].

A VYSTRAHA

Instalace musi byt provedena instalacnim technikem a
vybrané materidly a instalace museji vyhovovat platné
legislativé. V Evropé je pfisluSnou normou EN378.

5.1 Priprava mista instalace

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt uloZzeno v dobfe vétrané mistnosti se
spravnymi rozmeéry bez nepretrzité pracujicich zdrojd
zazehnuti (napfiklad otevieny plamen, pracujici plynové
zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by
méla byt stanovena v obecnych bezpecnostnich
upozornénich.

5.2 Montaz vnitrni jednotky

5.21 Instalace upeviovaci desky

1 Namontujte do€asné upevnovaci desku.
Upevriovaci desku vyrovnejte.

Oznacte stfedy mist vrtani na sténé pomoci paskového mefitka.
Umistéte konec paskového méfitka na znacku ">".

4 Dokoncete montaz zajisténim upeviiovaci desky na sténé
pomoci Sroubd M4x25L (mistni dodavka).

INFORMACE

Sejmuty kryt vstupu potrubi Ize ulozit do kapsy montazni
desky.

295

(mm)

Instalaéni pfiruc¢ka
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5 Instalace jednotky

Doporucené body k uchyceni upevriovaci desky
Kapsa pro kryt vstupu potrubi

Vyeénélky pro umisténi vodovahy

Prachozi otvor ve sténé @65 mm

Poloha odtokové hadice

®Q 0T

5.2.2 Vrtani otvoru ve sténé

A UPOZORNENi

U stén obsahujicich kovové ramy nebo desky zajistéte
pouziti potrubi ulozeného do stény a u priichozich otvord
odpovidajicich krytd, aby nedoSlo k moznému zahfati,
urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

POZNAMKA

Zkontrolujte, zda jsou mezery kolem potrubi dobre
utésnéné vhodnym tésnicim materidlem (bézna dodavka),
aby nedochazelo k prosakovani vody.

1 Ve sténé vyvrtejte prichozi otvor o priméru 65 mm tak, aby
mél otvor Sikmy sklon smérem k vné&;jSi strané.

2 Do otvoru zasunte potrubi ulozeného do stény.

Do potrubi ve sténé viozte kryt.
ab

o S

b a (mm)
a Potrubi uloZené ve sténé
b  Tmel

¢ Kryt otvoru ve sténé

4 Po dokonceni zapojeni kabelaze, potrubi chladiva a
vypoustéciho potrubi NEZAPOMENTE utésnit mezery tésnicim
tmelem.

5.2.3 Demontaz krytu hrdla potrubi

INFORMACE

Chcete-li pfipojit potrubi na pravé strané, vpravo dole, na
levé strané nebo vlevo dole, MUSI byt kryt hrdla potrubi
odstranén.

1 NoZem nebo pilkou vyfiznéte stinovanou ¢ast predni mfizky.

f1 Bod méfeni pro stfed otvoru potrubi ">" (vlevo)
f2 Bod méfeni pro stfed otvoru potrubi ">" (vpravo)
g Konec plynového potrubi

h  Konec kapalinového potrubi

i Stfed jednotky

POZNAMKA

NEPOUZIVEJTE k odstranén krytu hrdla potrubi $tipaci
klesté, protoze by to zpUsobilo poSkozeni pfedni mfizky.

5.3 Pripojeni vypoustéciho potrubi

5.3.1 PFipojeni potrubi zprava, zprava zezadu
nebo zprava zdola

INFORMACE

Tovarni konfigurace je uréena pro pfipojeni potrubi z pravé
strany. Pro pfipojeni z levé strany demontujte potrubi z
pravé strany a namontujte jej na stranu levou.

1 Upevnéte vypoustéci hadici pomoci samolepici vinylové pasky
k dolni strané potrubi chladiva.

2 Obalte vypoustéci hadici s potrubim chladiva spole¢né izolaéni
paskou.

Cc

Potrubi zprava

Potrubi zprava zdola

Potrubi zprava zezadu

Sejmeéte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zprava
Sejmeéte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zprava
zdola

TcoOW> W

5.3.2 Pripojeni potrubi zleva, zleva zezadu nebo
zleva zdola

INFORMACE

Tovarni konfigurace je uréena pro pfipojeni potrubi z pravé
strany. Pro pfipojeni z levé strany demontujte potrubi z
pravé strany a namontujte jej na stranu levou.

1 Demontujte upeviiovaci Sroub izolace na pravé strané, poté
odstrante odtokovou hadici.

2 Vyjméte vypoustéci zatku nalevo a vsadte ji napravo.

@ POZNAMKA

P¥i montazi NEPOUZIVEJTE mazaci oleje (chladici olej)
na vypoustéci zatku. Vypoustéci zatka by se mohla
poskodit a zplsobit unik.

3 VlozZte vypoustéci hadici na levou stranu a nezapomerite ji
dotahnout upeviiovacim Sroubem; jinak by mohlo dojit k uniku.

FTXP-M, FTXF-D, ATXF-A
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3P697800-1 — 2022.06

DAIKIN

Instalaéni priruc¢ka

11



6 Instalace potrubi

a  Sroub k upevnéni izolace
b Vypoustéci hadice

4 Vypoustéci hadici pfipojte ke spodni strané potrubi chladiva
pomoci samolepici vinylové pasky.

Potrubi zleva ze strany

Potrubi zleva zezadu

Potrubi zleva zdola

Sejmeéte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zleva
Sejmeéte kryt vstupu potrubi - zde pro potrubi zleva zdola

To OW>

5.3.3 Kontrola Gniki vody

1 Vyjméte vzduchové filtry.

2 Do vypoustéci vany nalijte pozvolna pfiblizné 1 litr vody a
zkontrolujte pfipadnou netésnost.

6 Instalace potrubi

6.1 Priprava potrubi chladiva

6.1.1 Pozadavek na chladiciho potrubi

A UPOZORNENi

Potrubi a spoje déleného systému musi byt zhotoveny s
trvalymi spoji, jsou-li uvnitf obsazené plochy, s vyjimkou
spoju, které pfimo spojuji potrubi s vnitfnimi jednotkami.

POZNAMKA

Potrubi a dalSi sou¢asti pod tlakem museji byt vhodné pro
pouzivané chladivo. Na chladivo pouzivejte bezeSvé
meédéné potrubi odkysli¢ené kyselinou fosfore¢nou.

= Mnozstvi cizich materidl uvnitf potrubi — véetné olejl
pouzivanych pfi vyrobé — musi byt <30 mg/10 m.

Pramér potrubi chladiva

Pouzijte stejné praméry jako spojeni na venkovnich jednotkach:

Vnéjsi primér potrubi (mm)

Potrubi kapaliny Potrubi plynu
76,4 @12,7

Material potrubi chladiva

= Material potrubi: bezeSvé médéné potrubi odkyslic¢ené kyselinou
fosfore¢nou

= Spojeni s prevleénou matici: Pouzivejte pouze zZihany material.

= Stupen pnuti a tloustka stény potrubi:

Vnéjsi pramér | Stuperipnuti | Tloustka (t)®
@)
6,4 mm (1/4") Zihany (0) >0,8 mm 2

12,7 mm (1/2")

@V zavislosti na prislusné legislativé a maximalnim pracovnim
tlaku jednotky (viz "PS High" na typovém stitku jednotky) se mize
vyzadovat vétsi tloustka stény potrubi.

6.1.2 Izolace chladivového potrubi
= Jako izola¢ni material pouzijte polyetylénovou pénu:

= s intenzitou pfestupu tepla 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az
0,045 kcal/mh°C)

= s tepelnym odporem minimalné 120°C

= Tloustka izolace

Vnéjsi pramér Vnitini pramér Tloustka izolace (t)
potrubi () potrubi (3,
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
SO
N

Presahuje-li teplota 30°C a relativni vlhkost pfesahuje RH 80%,
tloustka izolaéniho materialu by méla byt nejméné 20 mm, aby se
predeslo moznosti kondenzace par na povrchu izolace.

6.2 Pripojeni potrubi chladiva

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

6.2.1 Pfipojeni potrubi chladiva k vnitini
jednotce

VYSTRAHA: MIRNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé.

= Délka potrubi. Udrzujte potrubi chladiva co nejkratsi.

1 PFipojte potrubi chladiva k venkovni jednotce pomoci pripojeni
s prevleénou matici.

2 Omotejte pfipojku chladiciho potrubi vinylovou paskou tak, aby
se u kazdého obtoceni prekryvala nejméné polovinou Sirky.
Udrzujte Stérbinu tepelné izolacniho krytu potrubi nahofe.
Neobtacejte pasku pfilis tésné.

Instalaéni pfiruc¢ka
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7 Elektricka instalace

Sy

Tepelné izolaéni kryt potrubi (na strané vnitfni jednotky)
Spojeni s prevle¢nou matici

Potrubi kapaliny (s izolaci) (mistni dodavka)

Potrubi plynu (s izolaci) (mistni dodavka)

Stérbina na tepelné izolagnim krytu potrubi smérem
nahoru

Vinylova paska (mistni dodavka)

®Q0T o

-

3 lzolujte potrubi chladiva, propojovaci kabel a vypoustéci hadici
na vnitfni jednotce: Viz "8.1 Izolovani vypoustéciho potrubi,
potrubi chladiva a propojovaciho kabelu" [» 14].

71 Specifikace standardnich soucasti
zapojeni

Soucast

Ctytzilovy kabel 1,5 az
2,5 mm?, pouzitelny pro
napéti 220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Propojovaci kabel (vnitfni < venkovni)

7.2 Pripojeni elektrické kabelaze k
vnitini jednotce

A VYSTRAHA

Vzdy realizujte odpovidajici opatfeni tak, aby se jednotka
nemohla stat Ukrytem malych zvifat. Jestlize se mala
zvifata dotknou elektrickych soucasti jednotky, mize dojit
k poruse, mize se objevit kouf nebo dojit k pozaru.

@ POZNAMKA

Zkontrolujte, zda je izolované celé potrubi chladiva.
Jakékoliv volné obnazené potrubi mulze zplsobovat
kondenzaci.

Elektricka instalace

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

VYSTRAHA

Pro napéjeci kabely VZDY pouZzivejte viceZilovy kabel.

VYSTRAHA

Pouzijte odpojovaci jistic se vSemi pdly s odstupem
kontaktl alespori 3 mm, ktery zajiStuje Uplné odpojeni pfi
prepéti v kategorii lll.

VYSTRAHA

Je-li napajeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho
vyménu vyrobcem, jeho zastupcem nebo jinou opravnénou
osobou, aby bylo vylouceno riziko Urazu elektrickym
proudem nebo jiného nebezpedi.

> B BB

VYSTRAHA

NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel k vnitfni jednotce. Mohlo
by to zpUsobit uraz elektrickym proudem nebo poZzar.

>

VYSTRAHA

= Uvnitf produktu NEPOUZIVEJTE elektrické sougastky
zakoupené v béznych obchodech.

>

= Napajeni pro vypoustéci éerpadlo atd. NEVYVADEJTE
ze svorkovnice. Mohlo by to zpUlsobit Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

A VYSTRAHA

Udrzujte propojovaci kabelaz vzdy mimo kontakt médénym
potrubim bez tepelné izolace, protoze toto potrubi bude
velmi horké.

@ POZNAMKA

= Napajeci kabelova pfipojka a pfenosové vedeni musi
byt uloZeny oddélené. Pfenosova kabelaz a napajeci
kabelaZ se mohou kfiZit, ale NESMI vést rovnob&zné.

= Aby nedochazelo k elektrickému ruSeni, musi byt
vzdalenost mezi ob&ma typy kabeldze VZDY
minimalné 50 mm.

Elektroinstalatni prace museji byt provedeny v souladu s
instalaénim navodem a narodnimi elektrickymi pfedpisy a normami.

1 Ustavte vnitini jednotku na haky upevhovaci desky. Jako
voditko pouZijte znacky "A".

a Upeviovaci deska (pfisluSenstvi)
b  Propojovaci kabel
¢ Kabelovod
2 Propojovaci vodi¢e od venkovni jednotky prostréte prachozim
otvorem ve sténé a poté zadni stranou vnitfni jednotky a skrze
predni stranu.

Poznamka: V pfipadé, Ze byl propojovaci kabel zbaven izolace
predem, zakryjte konce izola¢ni paskou.

3 Ohnéte konce kabelu nahoru.

el

1 2@3 o
REIEE
IQIQD[® ]

T o

a Svorkovnice

b  Blok elektrickych soucasti
¢ Kabelova svorka

»

QOdstrarite izolaci z koncll vodice, asi 15 mm.

(3]

Barvy vodice porovnejte s Cisly svorek ve svorkovnicich vnitfni
jednotky a vedeni pevné pfiSroubujte k pfislusnym svorkam.

6 Zemnici vodice bezpecné pfipojte k pfislusné svorce.

~

Pevné upevnéte draty pomoci Sroubl ve svorkovnici.

FTXP-M, FTXF-D, ATXF-A
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8 Dokon¢€eni instalace vnitini jednotky

8 Za vodite zatahnéte a zkontrolujte, zda jsou bezpecné
pfipojeny; poté vodi¢e upevnéte pfisluSnymi Uchyty.

9 VodiCe umistéte tak, aby bylo mozné snadno a bezpecné
uzavfit servisni kryt a poté tento kryt uzavrete.

7.3 Pripojeni volitelného prislusenstvi
(kabelové uzivatelské rozhrani,
centralni uzivatelské rozhrani,
bezdratovy adaptér atd.)

1 Demontujte kryt skiiné elektrického zapojeni.

2 Pripojte propojovaci kabel ke konektoru S21 a kabelovy svazek
vedte podle nasledujiciho obrazku.

a Vedeni kabelového svazku S21 pro bezdratovy adaptér
b Vedeni kabelového svazku S21 pro jiné aplikace
¢ Konektor S21

3 Nasadte kryt elektrické skfiné zpét a kabelovy svazek vedte
kolem né&j podle obrazku vyse.

8 Dokonceni instalace vnitini
jednotky

8.1 Izolovani vypoustéciho potrubi,
potrubi chladiva a propojovaciho
kabelu

> Q -
B
0)0)
=c7
O /
('L o OTW

Zarez

Tepelné izolaéni kryt potrubi
Potrubi kapaliny

Potrubi plynu

Odpadni potrubi

Spojovaci kabel

Izola¢ni paska

Vinylova paska

SQ - ® Q20T QO

1 Po dokonceni potrubi vypoustéciho potrubi, chladiva a
elektrické kabelaze. Obalte potrubi chladiva, propojovaci kabel
a vypoustéci hadici spole¢né izolacni paskou. U kazdého zavitu
by se mély jednotlivé vrstvy pasky nejméné z poloviny
prekryvat.

L

\

\ .
A
]

—d

ElG

Vypoustéci hadice

Propojovaci kabel

Upevriovaci deska (pfisluSenstvi)

Potrubi chladiva

Upevniovaci Sroub vnitfni jednotky M4x12L
(pfislusenstvi)

Spodni ram

O

OO0 T L
o

-

8.2 Protazeni trubek skrze otvor ve
sténé

1 Potrubi s chladivem vedte podle znacek vedeni potrubi na
montazni desce.

Vypoustéci hadice

Tento otvor utésnéte tmelem nebo tésnicim materialem
Samolepici vinylova paska

Izola¢ni paska

Upeviiovaci deska (pfislusenstvi)

®Q0TO

@ POZNAMKA

» NEOHYBEJTE potrubi chladiva.

» Trubky chladiva NETLACTE k dolnimu ramu nebo
pfedni mriZce.

2 Protahnéte vypoustéci hadici a potrubi chladiva otvorem ve
sténé a utésnéte mezery tmelem.

Instalaéni pfiruc¢ka
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9 Konfigurace

8.3 Montaz vnitrni jednotky na
upevnovaci desku

1 Ustavte vnitfni jednotku na haky upeviiovaci desky. Jako
voditko pouzijte znagky "A".

2 Obéma rukama stisknéte doIni panel jednotky a nasadte
jednotku na haky upeviiovaci desky. Zajistéte, aby vodice
nebyly nikdy skfipnuty.

Poznamka: Zajistéte, aby se propojovaci kabel NEZACHYTIL ve

vnitfni jednotce.

3 Obéma rukama stisknéte dolIni hranu vnitfni jednotky a nasadte
ji na haky montazni desky.

4 Vnitini jednotku upevnéte k montazni desce pomoci 2
upevnovacich Sroubt M4x12L (pfisluSenstvi).

9 Konfigurace

INFORMACE

V pfipadé 2 vnitfnich jednotek instalovanych v 1 mistnosti
mohou byt nastaveny rizné adresy pro 2 uzivatelské
ovladaCe. Postup naleznete v referencni pfirucce k
instalaci, umisténi viz "1.1 O tomto dokumentu" [» 8].

10 Uvedeni do provozu

@ POZNAMKA

Obecny kontrolni seznam pro uvedeni do provozu.
Kromé pokynl pro uvedeni do provozu v této kapitole je
také k dispozici obecny kontrolni seznam pro uvedeni do
provozu na portalu Daikin Business Portal (je vyZzadovano
ovéreni).

Obecny kontrolni seznam pro uvedeni do provozu dopliiuje
pokyny v této kapitole a Ize jej pouzit jako navod a Sablonu
pro zpravy pfi uvadéni do provozu a pfedani uzivateli.

POZNAMKA

VZDY ovladejte jednotku termistory a/nebo tlakovymi
snimagi/spinagi. V OPACNEM PRIPADE by mohlo dojit ke
spaleni kompresoru.

10.1  Kontrolni seznam pred uvedenim
do provozu
1 Po dokon€eni instalace jednotky je nutné zkontrolovat
nasledujici polozky.
2 Jednotku uzavrete.

Zapnéte jednotku.
D Prectéte si uplné pokyny k instalaci popsané v referencni
prirucce k instalaci.

|:| Vnitini jednotky jsou fadné upevnény.

D Venkovni jednotka je spravné namontovana.

Air inlet/outlet
L]

Zkontrolovat u jednotky, zda nic neprekazi volnému
vstupu a vystupu vzduchu (napfiklad listy papiru, lepenka
nebo jiny material).

Neexistuji ZADNE chybéjici faze nebo prepojené faze.

L]

Potrubi chladiva (plynného a kapalného) je tepelné
izolovano.

L]

] Drenaz
Zkontrolujte, zda vytéka kondenzat hladce.

Mozny dopad: Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

Systém je fadné uzemnén a uzemrovaci svorky jsou
dotazeny.

L]

Pojistky nebo lokalné nainstalovana ochranni zafizeni
jsou nainstalovana podle tohoto dokumentu a NEJSOU
vyfazena.

L]

Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifikacnim
Stitku jednotky.

Jako propojovaci vedeni jsou pouzity predepsané
vodice.

Vnitfni jednotka pfijima signaly z uzivatelského rozhrani.

V rozvadéci skfiice NEJSOU Zadné uvolnéné pripojky
nebo poskozené elektrické soucasti.

Izolaéni odpor kompresoru je v pofadku.

Uvnitf vnitfnich ani venkovnich jednotek NEJSOU zadné
poskozené soucasti nebo zmacknuté potrubi.

NEDOCHAZI k zadnym tnikaim chladiva.

Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné
izolovany.

HEREERER NN NN

Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni
jednotce jsou pIné otevieny.

L]

10.2 Provedeni zkusebniho provozu

Predpoklad: Napajeci zdroj MUSI byt ve stanoveném rozsahu.

Predpoklad: Testovaci provoz mulze byt proveden v rezimu
chlazeni nebo topeni.

Predpoklad: Testovaci provoz musi byt proveden v souladu
s navodem k obsluze vnitfni jednotky a musi tak byt ovéfeno, Ze
vSechny funkce a soucasti pracuji spravné.

1 V rezimu chlazeni vyberte nejnizSi teplotu, jakou Ize
naprogramovat. V rezimu topeni vyberte nejvyssi teplotu, jakou
Ize naprogramovat. V pfipadé potfeby Ize testovaci provoz
vypnout.

2 Kdyz je testovaci provoz dokonen, nastavte teplotu na
normalni uroven. V rezimu chlazeni: 26~28°C, v rezimu topeni:
20~24°C.

3 Systém prestane pracovat po 3 minutach od vypnuti jednotky.

10.2.1 Provedeni testovaciho provozu v zimnim

obdobi

Pokud provozujete klimatiza¢ni jednotku v rezimu chlazeni v zimé,
nastavte ji na testovaci provoz nasledujicim zpGsobem.

Pro jednotky FTXP
A TEMP
1 Stiskndte soutasné tiacitka Tenp), () o (OFF),

A
2 Stisknéte tlacitko | TEMP|,

3 Vyberte moznost 1.

FTXP-M, FTXF-D, ATXF-A
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11 Likvidace

4 Stisknéte tlacitko .

5 Stisknutim tlagitka (LS00 zapnéte systém.

Vysledek: Testovaci provoz se automaticky zastavi po uplynuti
zhruba 30 minut.

6 Chcete-li zastavit provoz, stisknéte tlacitko OFF ).

Pro jednotky FTXF a ATXF

1 Stisknutim tlacitka zapnéte systém.

[ ~ W TEMP
2 Stisknéte soucasné stred tlacitek | TEMP|, M a .
3 Stisknéte dvakrat tlacitko .

Vysledek: Na displeji se zobrazi 3. Je vybran testovaci
provoz. Testovaci provoz se automaticky zastavi po uplynuti
zhruba 30 minut.

4 Chcete-i zastavit provoz, stisknéte tlacitko .
INFORMACE

Nékteré funkce NELZE pouzit v rezimu testovaciho
provozu.

Jestlize za provozu dojde k preruSeni dodavky energie, systém se
po obnové napajeni znovu spusti automaticky.

11 Likvidace

@ POZNAMKA

Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami:
demontaz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich
gasti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve
specializovaném zafizeni, aby jejich soucasti mohly byt
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

12 Technické udaje
= Podsoubor nejnovéjsich technickych udaji je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejné).

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych udaji je dostupny na
webu Daikin Business Portal (vyZaduje se ovéfeni).

12.1 Schéma zapojeni

Symbol [Vyznam Symbol [Vyznam
L Uzemnéni -@=-  |Konektor relé

=T W--|Mistni kabelaz @ Zkratovaci konektor
—E— Pojistka -o- Svorka

L) |Vnitini jednotka 110 |Svorkovnice

INDOOR

L) |Venkovni O ® |Kabelova prichytka

outooor | jednotka

X |Proudovy chrani¢
_)/ (RCD)
Symbol |Barva Symbol Barva
BLK Cerna ORG Oranzova
BLU Modra PNK RGzova
BRN Hnéda PRP, PPL Cervena
GRN Zelena RED Cervena
GRY Seda WHT Bila
SKY BLU |Nebeska modra ||YLW Zluta
Symbol Vyznam
A*P Deska tisténého spoje
BS* Tlacitko ZAP/VYP, ovladaci
spina¢

BZ, H*O Bzucak
c* Kondenzator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Spojeni, konektor

D*, V*D Dioda

DB* Diodovy mUstek
DS* Pfepina¢ DIP
E*H Ohftivac

FU*, F*U, (charakteristiky viz Pojistka

také deska tisténych spoji uvnitf
jednotky)

FG* Konektor (uzemnéni ramu)

H* Kabelovy svazek

H*P, LED*, V*L Kontrolka, svitici dioda

HAP Svételna dioda (servisni monitor

- zelend)

HIGH VOLTAGE

Vysoké napéti

IES Snimac Intelligent Eye
Schéma elektrického zapojeni dodavané s jednotkou je IPM* Inteligentni vykonovy modul
umisténé na vnitini strané predni mfizky vnitini jednotky. K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetické relé
. ) i L L Faze
12.1.1 Legenda - sjednocené schéma zapojeni L* Civka
Pouzité sougasti a &islovani viz schéma zapojeni jednotky. Cislovani L*R Tlumivka
soucv:allstl je ‘arabs‘k’yr?l C|sI|cerrv1| ve vzes’typnem poradi '[I)r"o kazgou M* Krokovy elektromotor
soucast a je vyjadfeno v prehledu nize symbolem "" v kodu "
soudasti. M*C Motor kompresoru
Symbol |[Vyznam Symbol [Vyznam M*F Motor ventilatoru
S ___|Jisti¢ @ Ochranna zem M*P Motor vypoustéciho Serpadla
‘b M*S Motor zaluzie
/_ MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetické relé
— e N Nulovy vodi¢
- |PFipojeni Ochranné uzemnéni n=*, N=* Pocet prichodu feritovym jadrem
(Sroub) PAM Pulsné amplitudova modulace
ea<=- &3} Konektor ®, Usmériiovad PCB* Deska tisténého spoje
PM* Vykonovy modul
Instala¢ni pfirucka DAIKIN FTXP-M, FTXF-D, ATXF-A
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12 Technické udaje

Symbol Vyznam

PS Spinany napajeci zdroj

PTC* Termistor PTC

Q* Bipolarni tranzistor s izolovanym
hradlem (IGBT)

Q*C Jisti¢

Q*Dl, KLM Jisti€ proti zemnimu spojeni

Q*L Ochrana pred pretizenim

Q*M Tepelny spinac

Q*R Proudovy chrani¢ (RCD)

R* Rezistor

R*T Termistor

RC Prijimac

S*C Koncovy spinaé

S*L Plovakovy spina¢

S*NG Detektor uniku chladiva

S*NPH Snimac tlaku (vysokotlaky)

S*NPL Snima¢ tlaku (nizkotlaky)

S*PH, HPS* Tlakovy spinac (vysokotlaky)

S*PL Tlakovy snimac (nizkotlaky)

S*T Termostat

S*RH Snima¢ vlhkosti

S*W, Sw* Ovladaci spina¢

SA*, F1S Svodi¢ prepéti

SR*, WLU PFijimac signalu

SS* Volici spina¢

SHEET METAL Pevna deska svorkovnice

TR Transformator

TC, TRC Vysila¢

V*, R*V Varistor

V*R Napajeci modul — diodovy
mustek, bipolarni tranzistor s
izolovanym hradlem (IGBT)

WRC Bezdratovy dalkovy ovladac

X* Svorka

X*M Svorkovnice (blok)

Y*E Civka elektronického expanzniho
ventilu

Y*R, Y*S Civka zpétného
elektromagnetického ventilu

Z*C Feritové jadro

ZF, Z*F Sumovy filtr

FTXP-M, FTXF-D, ATXF-A
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