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Instalacni prirucka

Délena jednotka rady R32

ARXM25N2V1B9
ARXM35N2V1B9

RXM20N2V1B9
RXM25N2V1B9
RXM35N2V1B9

RXJ20M3V1B
RXJ25M3V1B
RXJ35M3V1B

RXA20A3V1B
RXA25A3V1B Instala¢ni pFirucka
RXA35A3V1B Délena jednotka fady R32
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1 O této dokumentaci

1.1 O tomto dokumentu

INFORMACE

Zkontrolujte, zda ma uzivatel tiSténou dokumentaci a
pozadejte jej, aby si ji ponechal pro budouci potfebu.

Urceno pro:

Autorizovani instalaéni technici

Soubor dokumentace

Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni
soubor se sklada z nasledujicich ¢asti:

= Hlavni bezpeénostni upozornéni:

= Bezpedénostni pokyny, které si MUSITE prostudovat pred
instalaci

= Format: Papirovy vytisk (v krabici venkovni jednotky)
= Instalacni pfirucka venkovni jednotky:

= Pokyny k instalaci

= Format: Papirovy vytisk (v krabici venkovni jednotky)
= Referencni prirucka k instalaci:

= Priprava instalace, referencni data ...

= Format: Digitalni soubory na webu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho prodejce.

Pavodni dokumentace je napsana v angli¢tiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

Technické udaje

= Podsoubor nejnovéjsich technickych udaji je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pFistupny verejné).

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych udajéi je dostupny na
extranetu Daikin (vyzaduje se ovéreni).

2 Informace o krabici

21 Venkovni jednotka

211 Odstranéni prisluSenstvi z venkovni
jednotky
1 Zvednéte venkovni jednotku.
2 Vyjméte prisluSenstvi na spodni strané obalu.

C d e
n,

‘1x ‘1x 1%
t f

Fy

V8eobecna bezpecénostni upozornéni

Instalaéni pfirucka venkovni jednotky

Stitek o fluorovanych sklenikovych plynech
Vicejazyény stitek o fluorovanych sklenikovych plynech
Vypoustéci zatka (je umisténa na dné obalu (krabice))
Energeticky Stitek

-0 Q0T Q

3 Priprava

3.1 Priprava mista instalace

A VYSTRAHA

Zartizeni musi byt uloZzeno v mistnosti bez nepfretrzité
pracujicich zdroju zazehnuté (napfiklad otevieny plamen,
pracujici plynoveé zatizeni nebo elektrické topidlo).

311 Pozadavky na misto instalace pro
venkovni jednotku

Meéjte na paméti nasledujici pokyny pro volny prostor:

Instalaéni pfiruc¢ka

4

DAIKIN

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B

Délena jednotka fady R32

3P517827-3C — 2019.04
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http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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4 Instalace

(mm) b g

a Vystup vzduchu
b Pfivod vzduchu

@ POZNAMKA

Vyéka stény na strang vystupu venkovni jednotky MUSI
byt <1200 mm.

Doporucuje se instalovat deflektor na stranu s vystupem vzduchu
vystaveno pusobeni vétru.

Doporuéuje se nainstalovat venkovni jednotku tak, aby pfivod
vzduchu sméfoval ke sténé, NIKOLIV pfimo proti vétru.

a Ochranny plech
b Prevladajici smér vétru
¢ Vystup vzduchu

Jednotku NEINSTALUJTE blizko oblasti citlivych na hluk (napf.
loznice), aby hluk jejiho provozu nezplsoboval zadné potize.

Poznamka: V pfipadé méfeni hluku v aktualnich podminkach
instalace mize byt jeho naméfend hodnota vysSi, nez hladina
akustického tlaku uvedena v ¢asti Zvukové spektrum v datovém listu
vzhledem k hluku prostfedi a zvukovym odrazim.

INFORMACE

Hladina akustického tlaku je niz&i nez 70 dB(A).

31.2 Dopliiujici pozadavky na misto instalace
pro venkovni jednotku v chladném
podnebi

Chrarite venkovni jednotku proti pfimému snézeni a dbejte, aby
NIKDY nedoslo k zapadani venkovni jednotky snéhem.

Snéhovy kryt nebo pfistfeSek
Podstavec

PFevazujici smér proudéni vétru
Vzduchovy vyvod

Q0T o

V kazdém pfipadé zajistéte alespofi 300 mm volného prostoru pod
jednotkou. Kromé toho zajistéte, aby jednotka byla umisténa
alespon 100 mm nad maximalni ofekavanou vyskou snéhu.
Podrobnéjsi informace viz "4.1 Montaz venkovni jednotky" na
strance 5.

V oblastech se silnym snéZenim je velmi dulezité zvolit takové misto
instalace, kde snih nijak NEOVLIVNI provoz jednotky. Je-li mozZné,
ze snih bude padat ze strany, zajistéte, aby vinuti tepelného
vyméniku NEBYLO snéhem nijak ovlivnéno. V pfipadé potfeby
postavte snéhovou zasténu nebo pfistfeSek a stojan.

3.1.3 Délka a vyskovy rozdil potrubi chladiva

Co? Vzdalenost
Maximalni pfipustna délka potrubi 20 m
Minimalni pfipustna délka potrubi 1,5m
Maximalni pfipustny rozdil ve vysce 15m

4 Instalace

4.1 Montaz venkovni jednotky

411 Priprava instala¢ni konstrukce

V pfipadé, ze by mohlo dochazet k pfenosu vibraci do budovy,
pouzijte tlumici pryz (mistni dodavka).

Pfipravte si 4 sady zakladovych Sroubd M8 nebo M10, matic a
podlozek (bézna dodavka).

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B
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4 Instalace

4
(mm) W

V kazdém pripadé zajistéte alespori 300 mm volného prostoru pod
jednotkou. Kromé toho zajistéte, aby jednotka byla umisténa
alesponn 100 mm nad maximalni ocekavanou vyskou snéhu. V
takovém pripadé se doporucuje vytvofit podstavec.

4.1.2 Instalace venkovni jednotky
®
@
[]1
41.3 Zajisténi drenaze

POZNAMKA

Pokud je jednotka instalovana ve studeném klimatu,
podniknéte odpovidajici opatfeni, aby odvadény kondenzat
nemohl zamrzat.

INFORMACE

Informace o dostupnych moznostech ziskate u svého
prodejce.

POZNAMKA

Ponechte alespori 300 mm volného prostoru pod
jednotkou. Kromé toho zajistéte, by byla jednotka umisténa
alespori 100 mm nad pfedpokladanou urovni snéhu.

1 Kvypusténi odpadni vody pouzivejte vypoustéci zatku.

2 Pouzijte hadici @16 mm (bézna dodavka).

7— . b%ﬁ
| CT—\

Vypoustéci port

Spodni ram

Vypoustéci zatka
Hadice (bézna dodavka)

Q0T

4.2 Pripojeni potrubi chladiva

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI

4.21 Pripojeni potrubi chladiva k venkovni
jednotce

= Délka potrubi. Udrzujte provozni potrubi co nejkratsi.

= Ochrana potrubi. Chrante provozni potrubi proti fyzickému
poskozeni.

A VYSTRAHA

Pripojte bezpecné potrubi chladiva jesté pfed spusténim
kompresoru. Pokud béhem chodu kompresoru potrubi
chladiva neni pfipojeno a uzaviraci ventil je otevien, dojde
k nasati vzduchu. To zpusobi vznik neobvyklého tlaku v
chladicim cyklu, coz mGze zpUsobit poSkozeni zafizeni a
zranéni osob.

A UPOZORNENI

= Pouzijte prevleCnou matici upevnénou k télesu
jednotky.

= Aby nedoslo k uniku plynd, chladici olej aplikujte pouze
na vnitfni povrch prevle€ného spoje. Pouzivejte
vyhradné chladici olej uréeny pro chladivo R32.

« NEPOUZIVEJTE spoje opakovang.

1 Pripojte kapalinovou pfipojku chladiva z vnitfni jednotky ke
kapalinovému uzaviracimu ventilu venkovni jednotky.

[

e
=

cb

a Kapalinovy uzaviraci ventil
b Plynovy uzaviraci ventil
¢ Servisni pripojka
2 Pfipojte plynovou pfipojku chladiva z wvnitfni jednotky k
plynovému uzaviracimu ventilu venkovni jednotky.

@ POZNAMKA

Doporucuje se nainstalovat potrubni rozvod chladiva mezi
vnitfni a venkovni jednotkou do ochranného vedeni nebo
obalit paskou.

4.3 Kontrola potrubi chladiva

4.31 Kontrola tésnosti

@ POZNAMKA

NEPREKRACUJTE maximalni provozni tlak jednotky (viz
“PS High” na typovém Stitku jednotky).

Instalaéni pfiruc¢ka
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4 Instalace

POZNAMKA

Pouzivejte bézné prodavany pénivy roztok doporuceny ke
zkouskam tésnosti. Nepouzivejte mydlovou vodu, ktera
mize zpusobit popraskani prevleénych matic (mydlova
voda muze obsahovat sul, ktera absorbuje vihkost, jez
zmrzne, jakmile se potrubi ochladi) nebo muze zpUsobit
korozi spoji (mydlova voda mlze obsahovat ¢pavek, ktery
ma korozivni ucCinky pfi styku s mosaznou matici a
meédénym hrdlem).

1 Naplite systém pomoci stlaeného dusiku az na pfistrojovy tlak
minimalné 200 kPa (2 bar). Doporucuje se tlakovat na
3000 kPa (30 bar) a detekovat malé netésnosti.

2 U vs8ech spojia potrubi provedte zkou$ku té€snosti pomoci
pénivého roztoku.

3 Vypustte vSechen dusik.

4.3.2 Provedeni podtlakového suseni

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

NESPOUSTEJTE jednotku, pokud je odsavana.

1 Odtlakujte systém, az bude tlakomér na sbérém potrubi
ukazovat podtlak -0,1 MPa (-1 bar).

2 Systém ponechejte v tomto stavu 4 az 5 minut a zkontrolujte

tlak:
Pokud se tlak... Potom...
Neméni V systému neni zadna vihkost.
Postup je ukon&en.
ZvySuje V systému je vlhkost. Prejdéte
k nasledujicimu kroku.

3 Odvzdu$néte systém po dobu nejméné 2 hodin na podtlak ve
sbérném potrubi —-0,1 MPa (-1 bar).

Po VYPNUTI gerpadla kontrolujte tlak minimainé 1 hodinu.
Pokud by se NEPODARILO dosahnout cilového podtlaku nebo
jej udrzet po dobu 1 hodiny, postupujte nasledujicim zplsobem:

= Znovu provedte zkousku netésnosti.
= Znovu provedte podtlakové vysouseni.

@ POZNAMKA

Po nainstalovani potrubi chladiva a vysouseni podtlakem
oteviete uzaviraci ventily. Provozovani systému s
uzavienymi uzaviracimi ventily mulze zpusobit zni¢eni
kompresoru.

4.4 PInéni chladiva

441 Doplnéni chladiva

Venkovni jednotka je naplnéna chladivem, ale v nékterych pfipadech
mUze byt potfebné nasleduijici:

Co Kdyz je

Naplnéni dalSiho chladiva Kdyz je celkova délka potrubi
vétsi nez stanovena (viz dale).

Priklad:

Uplna vyména chladiva

= P¥i pfemisténi systému.

= Po uniku.

Naplnéni dalSiho chladiva

Pred doplnénim chladiva se ujistéte, Ze externi potrubi chladiva
venkovni jednotky je zkontrolovano (test netésnosti, podtlakové
vysouseni).

INFORMACE

V zavislosti na jednotkach a podminkach instalace maze b
yt n nutné pfipojit elektrickou kabelaz pfed naplnénim
chladiva.

Typicky pracovni postup — plnéni dodate¢ného chladiva je typicky

tvofeno nasledujicimi fazemi:

1 Stanoveni, zda je nutné doplnit chladivo a kolik.

2 V pripadé potfeby dopInéni dodate¢ného chladiva.

3 Vyplnéni stitek o fluorovanych sklenikovych plynech a jeho
upevneéni na vnitfni stranu venkovni jednotky.

UpIna vyména chladiva

PFed Uplnou vyménou napiné chladiva se ujistéte, Zze bylo provedeno

nasledujici:

1 Zkontrolujte, zda je ze systému odsato chladivo.

2 Externi potrubi chladiva venkovni jednotky je zkontrolovano
(test netésnosti, podtlakové vysouseni).

3 Bylo provedeni podtlakové vysouseni interniho potrubi chladiva
venkovni jednotky.

POZNAMKA

Pfed Uplnym doplnénim provedte podtlakové suSeni také
na vnitifnim potrubi chladiva venkovni jednotky.

Typicky pracovni postup — Uplna vymeéna chladiva je typicky tvofena
nasledujicimi fazemi:

1 Stanoveni, kolik je nutni naplnit chladiva.

2 PInéni chladiva.

3 Vyplnéni stitek o fluorovanych sklenikovych plynech a jeho
upevnéni na vnitfni stranu venkovni jednotky.

4.4.2 O plnéni chladiva

Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny
NEVYPOUSTEJTE do ovzdusi.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencialu globalniho oteplovani (GWP): 675

A VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé.

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt ulozeno v mistnosti bez nepretrzité
pracujicich zdroju zazehnuté (napfiklad otevieny plamen,
pracujici plynové zafizeni nebo elektrické topidlo).

VYSTRAHA

= NEPROPICHUJTE ani nespalujte soucasti pracujici s
chladivem.

= NEPOUZIVEJTE 2adné gistici prostfedky nebo
prostfedky pro urychleni procesu odmrazovani kromé
téch, jez jsou doporuceny vyrobcem.

= Uvédomte si, Ze chladivo v systému je bez zapachu.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B

Délena jednotka fady R32
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4 Instalace

A VYSTRAHA

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé, ale za
normalnich okolnosti NEUNIKA. Jestlize chladivo unikne
do mistnosti a dostane se do kontaktu s otevienym
plamenem hofaku, topenim nebo vaficem, muze to
zpusobit vznik pozaru nebo nebezpecnych plynd.

Vypnéte vSechna spalovaci topidla, mistnost vyvétrejte a

obratte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou
jednotku.

Jednotku NEPOUZIVEJTE, dokud servisni technik
nepotvrdi, Ze byla dokonCena oprava mista, kde doslo
k Uniku chladiva.

443 Stanoveni mnozstvi chladiva pro doplnéni

Jestlize je celkova Pak...
délka kapalinového
potrubi...
<10 m NEPRIDAVEJTE dal$i chladivo.
>10 m R=(celkova délka (m) kapalinového

potrubi—10 m)x0,020

R=dodatec¢na napln (kg) (zaokrouhleno v

jednotkach po 0,1 kg)

INFORMACE

Délka potrubi je délka kapalinového potrubi v jednom
sméru.

444 Stanoveni celkového objemu napiné
chladiva

INFORMACE

Pokud je nutné doplnit chladivo, je celkova naplf chladiva
nasledujici: tovarni napli chladiva (viz typovy Stitek
jednotky) + stanovené doplfiované mnozstvi.

445 Naplnéni dalSiho chladiva

VYSTRAHA

= Pouzivejte vyhradné chladivo typu R32. Jiné latky
mohou zpUsobit exploze nebo pozar.

= Chladivo R32 obsahuje fluorované sklenikové plyny.
Jeho potencial globalniho oteplovani (GWP) je 675.
Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

= P¥i pInéni chladiva VZDY pouzivejte ochranné rukavice
a ochranné bryle.

Nutna podminka: Pfed naplnénim chladiva se ujistéte, Zze potrubi
chladiva je pfipojeno a zkontrolovano (test netésnosti a podtlakové
vysouseni).

1 Pripojte potrubi chladiva k servisnimu hrdlu.
2 Doplrite doplfikovy objem chladiva.

3 Otevrete uzaviraci ventil plynu.

4.4.6 Pfripevnéni Stitku s oznaéenim
fluorovanych sklenikovych plyn

1 Vyplite $titek nasledujicim zplsobem:

|!_]l_| Contains fluori gases a

0-Jo——
GWP: XXX e =:kg B
(2] —

r. o o+9=:kg——d
'& ,_| %’= tCOeq— e

Pokud je s jednotkou (viz pfisluSenstvi) dodana sada Stitk(
o fluorovanych sklenikovych plynech, odrhnéte pfislusny
Stitek v odpovidajicim jazyce a nalepte jej na horni stranu
a.

Naplri chladiva v produktu: viz typovy Stitek jednotky
Dodate¢ny naplnény objem chladiva

Celkova napli chladiva

Mnozstvi fluorovanych sklenikovych plynt celkové
naplné chladiva vyjadiené jako ekvivalent tun CO,.

GWP = Global warming potential — Potencial globalniho
oteplovani

f

®Q0UT

-

POZNAMKA

Prislusna legislativa tykajici  se  fluorovanych
sklenikovych plynt vyZaduje, aby napli chladiva v
jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent
CO..

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentnich
tunach: Hodnota GWP chladiva x celkovy objem chladiva
[kg] / 1000

Pouzijte hodnotu GWP uvedenou na §titek s udaji o naplni
chladiva. Tato hodnota GWP je zaloZzena na stavajici
legislativé o fluorovanych sklenikovych plynech. Hodnota
GWP uvedenad v pfiru¢ce mlze byt zastarala.

2 Upevnéte Stitek na vnitfni stranu venkovni jednotky v blizkosti
plynovych a kapalinovych uzaviracich ventild.

4.5 Pripojeni elektrického vedeni

A NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

A VYSTRAHA

Veskeré elektrické pFipojky MUSI zajistit autorizovany
elektrikar a MUSI byt v souladu s platnou legislativou.

= Elektrické pFipojky pfipojte napevno.

= VSechny soucasti pouzité pfi instalaci a vesSkeré
elektrické instalace MUSI splfiovat platné predpisy.

A VYSTRAHA

Pro ptivod napajeni VZDY pouzivejte kabely s vice jadry.

A VYSTRAHA

Pouzijte odpojovaci jistic se vSemi podly s odstupem
kontaktt alespori 3 mm, ktery zajistuje Gplné odpojeni pfi
prepéti v kategorii l1.

A VYSTRAHA

Je-li napajeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho
vyménu vyrobcem, jeho zastupcem nebo jinou opravnénou
osobou, aby bylo vylouceno riziko uUrazu elektrickym
proudem nebo jiného nebezpedi.

A VYSTRAHA

NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel k vnitfni jednotce. Mohlo
by to zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

Instalaéni pfiruc¢ka
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5 Uvedeni do provozu

VYSTRAHA

= Uvnitf produktu NEPOUZIVEJTE elektrické sougastky
zakoupené v béznych obchodech.

= Napéjeni pro vypoustéci derpadlo atd. NEVYVADEJTE
ze svorkovnice. Mohlo by to zplsobit Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

A VYSTRAHA

Udrzujte propojovaci kabelaz vzdy mimo kontakt médénym
potrubim bez tepelné izolace, protoZe toto potrubi bude
velmi horké.

NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM
VSechny elektrické soucéasti (vCetné termistorl) jsou
napajeny z napajeciho zdroje. Nedotykejte se jich
mokryma rukama.

7 N

NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

Pfed udrzbou odpojte elektrické napajeni na vice nez
10 minut a zméfte napéti na svorkach kondenzatorl
hlavniho obvodu nebo elektrickych soucasti. Nez se
budete moci dotknout elektrickych souéasti, MUSI napéti
klesnout nize nez 50 V DC. Umisténi svorek je popsan ve
schématu elektrického zapojeni.

b ¢ def
| |||

o%ﬂ

= %[l
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Multimetr (rozsah stejnosmérného napéti)

S80 — vodic¢ civky zpétného elektromagnetického ventilu
S70 — vodi¢ motoru ventilatoru

LED

S90 — vodi¢ termistoru

S20 — vodi¢ elektronického expanzniho ventilu

S40 — vodi€ relé pretizeni

DB1 — diodovy mUstek

SQ 0D Q20T

4.51 Specifikace standardnich soucasti

2 Oteviete dratovou svorku.

3 Pripojte propojovaci a napajeci kabely nasledujicim zplsobem:

Propojovaci kabel
Napajeci kabel

Jisti¢

Jisti€ proti zemnimu zkratu
Napajeni

Uzemnéni

-0 Q0T O

G D

X & x «?

4 Srouby svorkovnice bezpe&né dotahnéte. Doporudujeme pouzit
kfizovy Sroubovak.

4.6 Dokonceni instalace venkovni

jednotky

4.6.1 Dokon¢eni instalace venkovni jednotky

A NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM
= Zkontrolujte, zda je systém fadné uzemnén.
= Pfed udrzbou vypnéte napajeni.

= Pred zapnutim napajeni nasadte servisni kryt.

zapojeni
Soucast Trida20 |Trida 25+35
Napajeci kabel Napéti 220~240V
Faze 1~
KmitocCet 50 Hz
Rozmeéry vodice 3zilovy kabel

2,5 mm?~4,0 mm?

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Propojovaci kabel (vnitfni <> venkovni) 4zilovy kabel

1,5 mm?~2,5 mm?,
pouzitelné pro 220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Doporuceny jisti¢ 10A ‘ 13A

Velikost MUSI odpovidat
platnym pfedpistim

Jisti¢ proti zemnimu zkratu

1 Zaizolujte a upevnéte potrubi chladiva a propojovaci kabel
nasledujicim zpusobem:

Plynové potrubi

I1zolace plynového potrubi
Propojovaci kabel
Kapalinové potrubi

I1zolace kapalinového potrubi
Ochranna paska

a
b
c
d
e

f

2 Nasadte servisni kryt.

5 Uvedeni do provozu

4.5.2 Pripojeni elektrické kabelaze k venkovni
jednotce

1 Sejméte servisni kryt.

Q POZNAMKA

NIKDY nespoustéjte jednotku bez termistord a/nebo
tlakovych snimacd/spinaci. Mohlo by dojit ke spaleni
kompresoru.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B
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6 Odstranovani problému

5.1 Kontrolni seznam pred uvedenim
do provozu
Po dokonceni instalace jednotky je nutné nejprve zkontrolovat

nasledujici polozky. Po provedeni v8ech zkousek nize je NUTNE
jednotku zavfit, TEPRVE poté mGze byt spusténa.

] Vnitini jednotka je spravné namontovana.

] Venkovni jednotka je spravné namontovana.

(] Systém je spravné uzemnén a svorky uzemnéni jsou
utazeny.

] Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifikacnim
Stitku jednotky.

] V rozvadéci skfiice NEJSOU zadné uvolnéné pripojky
nebo poskozené elektrické soucasti.

] Uvnitf vnitfnich ani venkovnich jednotek NEJSOU zadné
poskozené soucasti nebo zmacknuté potrubi.

O NEDOCHAZI k zadnym Gnikaim chladiva.

] Potrubi chladiva (plynného a kapalného) je tepelné
izolovano.

] Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné
izolovany.

] Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni
jednotce jsou pIné otevieny.

] Nasledujici mistni zapojeni mezi venkovni jednotkou a
vnitfni jednotkou bylo provedeno dle tohoto dokumentu a
platnych zakona.

Drenaz

L
Zkontrolujte, zda vytéka kondenzat hladce.

Mozny dopad: Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

] Vnitfni jednotka pfijima signaly z uzivatelského rozhrani.

] Jako propojovaci vedeni jsou pouzity predepsané
vodice.

] Pojistky, jistiCe nebo lokalné nainstalovana ochranni
zafizeni jsou nainstalovana podle tohoto dokumentu a
NEJSOU vyfazena.

5.2 Kontrolni seznam béhem uvedeni
do provozu

Provedeni odvzdusnéni.
L]

] Provedeni zkusebniho provozu.

5.3 Zkusebni provoz

Nutna podminka: Napéjeci zdroj MUSI byt ve stanoveném rozsahu.

Nutna podminka: Testovaci provoz muze byt proveden v rezimu
chlazeni nebo topeni.

Nutna podminka: Testovaci provoz musi byt proveden v souladu
s navodem k obsluze vnitfni jednotky a musi tak byt ovéfeno, Ze
vSechny funkce a soucasti pracuji spravne.

1 V rezimu chlazeni vyberte nejnizSi teplotu, jakou Ize
naprogramovat. V rezimu topeni vyberte nejvys$si teplotu, jakou
Ize naprogramovat. V pfipadé potfeby Ize testovaci provoz
vypnout.

2 Kdyz je testovaci provoz dokonéen, nastavte teplotu na
normalni Uroven. V rezimu chlazeni: 26~28°C, v rezimu topeni:
20~24°C.

3 Systém prestane pracovat po 3 minutach od vypnuti jednotky.

INFORMACE

= Je-li jednotka zapnuta, spotfebovava elektfinu.

= Kdyz se po vypadku napdjeni toto obnovi, bude
jednotka pokracovat v dfive navoleném rezimu.

6 Odstranovani problému

6.1 Diagnostika poruch pomoci
kontrolky LED na desce tiSténych
spojui venkovni jednotky

Kontrolka LED: Diagnoza

Normaini.

{; blika

= Zkontrolujte vnitfni jednotku.

= Vypnéte a znovu zapnéte napajeni a
zkontrolujte kontrolku LED asi 3 minuty.
Pokud je kontrolka LED znovu zapnuta,
deska tisténych spoju venkovni jednotky je
vadna.

{} ZAP

o OFF 1 Napajeci napéti (pro Usporu napajeni).

2 Porucha napajeciho zdroje.

3 Vypnéte a znovu zapnéte napdjeni a
zkontrolujte kontrolku LED asi 3 minuty.
Pokud je kontrolka LED znovu zapnuta,
deska tisténych spoji venkovni jednotky
je vadna.

A NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

= Kdyz jednotka neni v provozu, kontrolky LED na desce
tisténych spojli jsou zhasnuté, aby se usporila energie.

= | kdyz jsou kontrolky LED zhasnuté, svorkovnice a
deska tisténych spoji mize byt pod napétim.

7 Likvidace

@ POZNAMKA

Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami:
demontaz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich
gasti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pFislusnymi
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve
specializovaném zafizeni, aby jejich sou¢asti mohly byt
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

Instalaéni pfiruc¢ka
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8 Technické udaje

8 Technické udaje

Podsoubor nejnovéjsich technickych Udaji je dostupny na regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejn&). Uplny soubor nejnovéjsich
technickych udaju je dostupny na extranetu Daikin (vyZzaduje se ovéreni).

8.1 Schéma zapojeni

Sjednocené schéma zapojeni
Pouzité soucasti a &islovani viz schéma zapojeni jednotky. Cislovani sougasti je arabskymi &islicemi ve vzestupném poFadi pro kaZdou soucast
a je vyjadreno v prehledu nize symbolem "*" v kddu soucasti.
s JSTIC D : OCHRANNA ZEM

—— PRIPOJENI @ : OCHRANNE UZEMNENI (SROUB)
——— , D» KONEKTOR @ : USMERNOVAC
JT_ UZEMNENI —-)— : KONEKTOR RELE
o ] W VNEJS| ELEKTRICKA INSTALACE I%‘ : ZKRATOVACI KONEKTOR
—+—F POJISTKA —O— : SVORKA
ﬁ VNITRNi JEDNOTKA (117 © SVORKOVNICE

INDOOR

-_’D‘_ VENKOVNI JEDNOTKA O e : SVORKA DRATU
OUTDOOR

BLK : CERNA GRN : ZELENA PNK : RUZOVA WHT : BILA

BLU : MODRA GRY : SEDA PRP, PPL :  PURPUROVA YLW @ ZLUTA

BRN : HNEDA ORG : ORANZOVA RED . CERVENA
AP RIDICI DESKA S TISTENYMI SPOJI PS . SPINANY NAPAJECi ZDROJ

BS* TLACITKO ON/OFF, OVLADACI SPINAC PTC* . TERMISTOR PTC

BZ H‘O BZUCAK Q* : IZOLOVANY SPINACI BIPOLARNi TRANZISTOR
c* : KONDENZATOR (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN* :  SPOJENI, KONEKTOR Q*DI : JISTIC PROTI ZEMNIMU SPOJENI
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QL : OCHRANA PRED PRETIZENIM
W, X*A, K*R_* Q™M : TEPELNY SPINAC

D*, V*D DIODA R* : REZISTOR

DB* DIODOVY MUSTEK RT . TERMISTOR

DS* PREPINAC DIP PC . PRUIMAC

E*H TOPENi s'C : KONCOVY SPINAC

F*U, FU* (CHARAKTERISTIKY POJISTKA S © PLOVAKOVY SPINAC
VIZ DESKA TISTENYCH SPOJU S*NPH © SNIMAC TLAKU (VYSOKOTLAKY)
UVNITR JEDNOTKY) S*NPL © SNIMAC TLAKU (NiZKOTLAKY)

FG* KONEKTOR (UZEMNENi RAMU) S*PH,HPS*  :  TLAKOVY SPINAC (VYSOKOTLAKY)
H* KABELOVY SVAZEK S*PL : TLAKOVY SNIMAC (NiZKOTLAKY)
H*P, LED*, V*L KONTROLKA, SVITICi DIODA ST © TERMOSTAT

HAP SVITICi DIODA (SERVISNi MONITOR - ZELENA) S*RH : SNIMAC VLHKOSTI

HIGH VOLTAGE VYSOKE NAPETI S*W, SW* : OVLADACI SPINAC

IES SNIMAC INTELLIGENT EYE SA*, F1S . SVODIC PREPETI

IPM* INTELIGENTNi VYKONOVY MODUL SR*, WLU : PRIJMAC SIGNALU

K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETICKE RELE Ss* © VOLICi SPINAC

L POD NAPETIM SHEETMETAL :  PEVNA DESKA SVORKOVNICE

L* CIVKA TR © TRANSFORMATOR

L'R TLUMIVKA TC, TRC . VYSILAC

M KROKOVY ELEKTROMOTOR V¥ RV © VARISTOR
M*C MOTOR KOMPRESORU V'R . DIODOVY MUSTEK
M*F MOTOR VENTILATOR WRC . BEZDRATOVY DALKOVY OVLADAC
M*P MOTOR VYPOUSTECIHO CERPADLA X* © SVORKA
M*S MOTOR OTACENI X*M : SVORKOVNICE (BLOK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE YE : CIVKA ELEKTRONICKEHO EXPANZNIHO
N NULOVACI vVODIC VENTILU
n=", N=* POCET PRUCHODU FERITOVYM JADREM Y*R, Y*S : CIVKAZPETNEHO ELEKTROMAGNETICKEHO
PAM PULSNE AMPLITUDOVA MODULACE VENTILU

PCB* RIDICi DESKA S TISTENYMI SPOJI zc . FERITOVE JADRO

PM* VYKONOVY MODUL ZF, Z'F : SUMOVY FILTR

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Instalaéni prirucka

RXA20~35A3V1B
Délena jednotka fady R32
3P517827-3C — 2019.04
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